
【別紙８】

№ 箇所 補修理由 補修内容、結果 費用

1 冷温水ポンプ ポンプに不具合が生じ、冷水が循環しないため フート弁調整 64,800

2 空調機フィルター交換 フィルター汚れによる交換が必要 フィルター交換 199,800

3
小ホール
入口ドア

フロアヒンジの油圧が不良のため、開閉のストップ機能が低下した
ため

フロアヒンジ交換 97,740

4
喫茶コーナー
エアコン

室外機の不良により冷房が使用ができないため
室外機加圧センサー
交換

21,492

5
楽屋3
室外機の不良により冷房が使用が
できないため

室外機の不良により冷房が使用ができないため 室外機基盤交換 19,000

6
大ホール
フロアコンセント破損のため

フロアコンセント破損のため 交換 54,000

7

冷温水発生機ポンプ
バルブ不良により蓄熱槽の循環が
できないため、冷温水機が動作し
ないため

バルブ不良により蓄熱槽の循環ができないため、冷温水機が動作
しないため

交換 442,800

8 地下電気室 ＰＣＢ混入の可否
コンデンサーから絶縁油を取り出し、ＰＣＢ混入調査
を実施

226,800

9 外部汚水枡 木の根などが詰まり、トイレ等が使用不可となったため 障害物を除去し、高圧洗浄機で清掃した 59,940

10 外部汚水枡 1/25とは別の枡に木の根などが詰まり、排水不可となったため 障害物を除去し、清掃した 37,800

11 地下空調室
AC-1.6のダンパモータに不具合が生じ、給・排気に支障が生じた
ため

ダンパモータを交換した 321,840

12 小ホール 昇降機の油が漏れ、定められた位置まで上昇しなくなったため
ユニット部分を解体し、内部清掃および油の補充を
行った

12,960

13 事務所 レジスターのキーボードが破損し、交換部品がないため
レジスターのキーボードが破損し、交換部品がない
ため

83,160

14 １階エントランス 雨天時、雨漏れするため 取り合い部分のシーリングの打ち替えを行った 64,800

15 和室他 スポット感知器が不具合を起こしていたため 和室含め、５ヵ所の感知器を交換した 121,824

16 １階エントランス 送風機が故障しているため
代替えとして、冷暖房機を設置するため、電源を新
設した

118,800

17 1階エントランス 天井備付けの送風機が故障しているため 代替えとして夏用のスポットエアコンを購入した 53,244

18
地下空調室
CHP3.5

フート弁に水落ちが生じ、ポンプが正常に稼働しないため フート弁2ヵ所を交換した 399,600

19 会館敷地内掲示板 板面およびクロスが腐食しているため 板面（ベニア）とクロスを貼り換えた。 104,760

20 専用駐車場 区画を区分けしているロープが老朽化したため 古いロープを撤去し。新しいロープを敷設した 129,600

21 1階エントランス 天井備付けの送風機が故障しているため 代替えとして冬用のファンヒーターを購入した 40,824

22
鳥の子屏風
（大ホール備品）

屏風6枚のうち2枚（3面）に穴が開いたため 穴の開いた部分を補修した 43,200

23 関係者駐車場 区画を区分けしている白線が老朽化したため 新しく白線を塗装した 118,800

24 大南公園掲示板 老朽化により、支柱が腐食し傾斜しているため 既成の掲示板に建て直した 241,920

3,079,504

平成30年度 修繕実施状況



№ 箇所 補修理由 補修内容、結果 費用

1 冷温水ポンプ 水落が生じ、ポンプが正常に稼働しない
フート弁およびバルブの業者による点検と修理を実
施

108,000

2 冷温水発生機 抽気ポンプ用潤滑油の残量が少ない 潤滑油の補充と廃油の処分を実施 48,600

3 和室 光電式スポット感知器の不具合 光電式スポット感知器を交換 35,532

4
2階エントランス
ガラス扉

ガラス部分下部が破損（原因不明） 5ｍｍガラス1枚交換 35,640

5 空調機フィルター交換 フィルター汚れによる交換が必要 フィルター交換 199,800

6 冷温水ポンプ
フート弁不良のためポンプおよび冷温水発生機が正常に稼働しな
い

フート弁交換 496,800

7
1階エントランス
ファンコイル

故障のため、作動しない 代替えとして、スポットエアコンをレンタル 28,620

8 トイレ手洗い センサー不良のため、水が出ない センサーおよびバッテリー交換 74,520

9
南側エントランス小ホール搬入口
下

シーリングの劣化により、雨漏れがする シーリングの打ち替え 64,800

10
1階エントランス
スプリンクラーヘッド

ファンコイル交換工事に支障をきたす 工事期間中、スプリンクラーヘッドを移設 162,580

11 展示室、だれでもトイレ前廊下 光電式スポット感知器の不具合 光電式スポット感知器を交換 68,750

12 楽屋２ 排煙装置の不具合で排煙窓の閉鎖が不良 排煙装置の交換 113,080

13 地下電気室 変圧器内絶縁油の泥濁、異臭、黒色化 絶縁油の交換 212,300

14 会館西側植栽 喫煙室改修工事に支障をきたすため 会館西側植栽の背面を剪定 99,000

15 ホールマイク 使用不能のマイクがあるため、ホール運営に支障をきたす 使用不能マイクの交換を実施 328,900

16 小ホール音響室 音響用ミキサーのフェーダーに不具合が生じたため 点検後、不良部品を交換 179,850

17 ホールマイク 使用不能のマイクがあるため、ホール運営に支障をきたす 使用不能マイクの修理を実施 58,960

18 事務所給湯室 ガス湯沸かし器にエラー表示が出て、使用が不能になったため 内部検査実施後、エラーを解除した 7,480

19 ホールインカム 使用不能のインカムがあるため、ホール運営に支障をきたす 使用不能マイクの修理・交換を実施 345,180

20 大ホール調光室 調光卓のフェーダーに不具合が生じたため 点検後、不良部品を交換 352,000

3,020,392

令和元年度 修繕実施状況



№ 箇所 補修理由 補修内容、結果 費用

1
大ホール
調光室

３月末にフェーダーの一部交換を実施したが、交換時に別の
フェーダーの不具合が発覚。この箇所の交換を実施しないと、設
定どおりの調光が出来ないため

不良部品を交換した 238,700

2 空調フィルター交換 フィルター汚れによる交換が必要なため フィルター交換 203,500

3 清掃控室
消防用設備点検の際、光電式スポット感知器の不具合が発覚した
ため

光電式スポット感知器の交換 22,000

4
大ホール上手2階分電盤内マグ
ネットスイッチ

分電盤内マグネットスイッチが老朽化のため変色 不具合が生じる前に交換した 28,600

5 地下消火水槽揚水ポンプ

地下消火水槽揚水ポンプの不調により、屋上補給水槽から冷却塔
へ水を供給した際、一定の水量を確保するまで時間を要し、消火
設備としての機能が低下している時間帯が生じる、合わせて、減
水警報が頻繁に発報する。

原因の一つと思われるフート弁を交換した。 192,500

6 臨時駐車場案内看板
木製の看板を使用していたが、腐食が進行したため、破損する恐
れが生じたため

安全性を考慮し、アルミ製の立て看板に制作替え 179,300

7
非常用発電機
起動用エアタンク

エア抜きバルブから空気が漏れ、非常用発電機が正常に起動しな
い恐れが生じたため

今後の修繕に向け原因を調査、あわせて、エアタン
クからのエア漏れを止め、非常用発電機が正常に
起動するように応急処置を施した

104,500

8
金屏風
(大ホール備品)

屏風の下部１ヵ所に破損が生じていた。 破損した箇所を修繕した。 44,000

9
大ホール
舞台技師室

ライブ配信等の要望に対し、単独のインターネット回線がないた
め。

舞台技師室のエアコンと室外機の接続孔を利用し、
フレッツ光回線を新設した。

20,680

10
２階エントランス
ブラケット

ブラケット８台のうち２台が不点状態となり、蛍光灯を交換したが点
灯しなかったので、
安定器の故障が原因と思われる。

老朽化による安定器の故障が原因と思われ、LED
が使用できるよう配線工事を施工し、
LEDコーンライト２５Wを設置した。残り６台のブラケッ
トも同様の配線工事を施工し
LEDライトに交換した。

116,600

11
大ホール音響調整室内
ブザーシステム

本来、ブザーの音を選択してからスタートスイッチを押し、ホール内
にブザーが鳴るシステムだが、基盤に不具合が生じ、選択ボタン
を押した時点でブザーが鳴ってしまった。

基盤の交換を実施 85,800

12
大ホール
ＭＤ/ＣＤレコーダー

ＭＤの再生時にエラー表示が出て、再生できない場合が生じる。
ＭＤエジェクト時に異音を確認したため、ＭＤドライブ
ＡＳＳＹの交換を行い各部点検を実施

33,000

13 大ホール舞台袖
大ホールのインターネット環境整備を行うため、２次側（館内）の整
備を行った。

環境整備に必要な備品を購入し、直営で配線およ
び敷設を施工

59,855

14
事務所
リモコン盤内

更新時期を過ぎているため、設定どおりに外灯の入切が出来なく
なった。

電子型タイムスイッチを購入し、直営で施工。 9,900

15 大ホール舞台袖
大ホールのインターネット環境整備を行うため、２次側（館内）の整
備を行った。

環境整備に必要な備品を追加購入し、直営で配線
および敷設を施工

3,608

16
電話交換機室内交換機および事務
所内電話機

電話交換機の故障により、外線電話は代替機（3台）のみで使用と
なったが、内線電話が不通となった。
修繕費が50万円を超えているが、緊急を要するため市と協議のう
え実施することとなった。

電話交換機および事務所内のビジネスホン8台を交
換した。

1,199,000

17 南側車椅子出入口電気錠修繕
電気錠の老朽化のため内部が固着され、事務所内の電気錠操作
盤での作業および施錠の確認が出来なくなった。

南側車椅子出入口電気錠の変換器および電気錠を
交換した。

136,092

18
地下　空調機械室中央監視装置用
無停電電源装置

中央監視装置用無停電電源装置（ＵＰＳ）のバッテリーが経年劣化
のためアラームが作動し、機器の故障につながる恐れがあるため

バッテリーを交換した 242,000

19 高所作業台 高所作業（２ｍ以上）用の作業台がないため 墜落防止用柵のついた作業台を購入した 146,951

3,066,586

令和２年度 修繕実施状況



№ 箇所 補修理由 補修内容、結果 費用

1 高圧洗浄機
クーリングタワーや会館外回りを洗浄する際に使用していた「高圧
洗浄機」が故障して使用不能となったため

ケルヒャー社
「Ｋ５サイレント　カー＆ホーム」を購入した。

54,780

2 空調フィルター購入 フィルター汚れによる交換が必要なため 直営でフィルター交換を実施した。 203,500

3 トイレ内手洗い器自動水栓 センサーの不具合により水が出なくなったため センサー交換を実施した。 35,200

4
事務所内ガス漏火災警報器・地下
1階光電式スポット感知器

消防設備点検の際、ガス漏火災警報器および光電式スポット感知
器の不具合が発覚したため

ガス漏火災警報器・光電式スポット感知器の交換し
た。

56,210

5 南面飾り壁
外壁調査時に、コンクリートの落下の可能性がある箇所ありと指
摘されたため

危険を回避するため、コンクリート落下の可能性の
ある5箇所をロープアクセス工法にて、コンクリート
補修工事を実施した。

253,000

6
大ホール附属備品
平台

平台1台の隅が破損し、使用に支障をきたしたため
破損した板を交換した。あわせて同サイズの板を予
備として5枚作成した。

60,500

7 冷温水発生機 冷温水発生機が不着火状態となり、稼働が出来なくなったため

不着火の原因と思われる「ガス圧の確認」「アクチュ
エーターの動作確認」「スパークの確認」を実施した
結果、スパークする電極棒の位置がずれていること
が判明したため、位置の調整
および周辺機器の手入れ等を行った。

88,000

8
小ホールピアノ（ヤマハＳ４００Ｂ）
ソステヌートペダルレバー

経年劣化および一部破損により、ソステヌートペダルが戻らなくな
り、音が伸びたままに
なってしまい、演奏に支障をきたしたため

ソステヌートペダルレバーとロッドの交換および
チューニングピン等の微調整を実施した。

76,824

9 地下　ドレンチャー設備圧力タンク
圧力タンクの減圧が通常より早く進み、初期消火に支障をきたし、
また閉館時間にポンプの自動運転の恐れが生じたため

圧力タンクおよび周辺機器を点検し、異常がないこ
とを確認。
その後、圧力タンク内の水をすべて抜き、再度、水
を注入しタンク内の圧力を基準値に安定させた。

58,080

10 大・小ホール
UPS無停電電源装置バッテリーの交換時期および舞台照明ソケッ
トに7一部破損があったため

舞台照明保守点検時にUPSおよびソケットを交換し
た。

224,400

11 北側入口サッシ下部
サッシ下部が腐食部分が、自動扉（外側の扉）の開閉時に干渉す
るため、エラーを読み取り停止し動かなくなった

腐食している4箇所をステンレスで覆い、また自動ド
アの再点検を行った。

93,500

12 汚水槽 汚水ポンプチャッキ弁 汚水槽内で汚水の逆流が発生しているため チャッキ弁の交換した。 192,500

13 汚水槽 フロートスイッチ
フロートスイッチに不具合があり、満水になっても自動でポンプが
作動しないため

フロートスイッチの交換した。 126,170

14 舞台照明用高所作業棒 舞台照明用高所作業棒の先端が破損したため 舞台照明用高所作業棒３本を購入した。 231,000

15 ドレンチャー（消防設備）チャッキ弁
逆流の可能性があり、圧力タンク内の圧力低下があり、自動運転
の稼働に支障をきたすため

チャッキ弁の交換した。 272,580

16 実習室ガステーブルコンロ 老朽化により点火および燃焼が不安定になったため ガステーブルコンロ５台交換した。 127,050

17 空調フィルター交換
フィルター汚れによる交換が必要なため

フィルター交換 203,500

18 北側入口自動ドアセンサー 老朽化による感知低下による動作不良が生じたため 自動ドア２セット、センサー4箇所を交換した。 224,400

19 南側階段下掲示板ガラス
ポスター交換時に植栽をよけるため、ガラスを極度に湾曲させ、ガ
ラスを破損させてしまった

既存のステンレスフレームを使用し、ガラス面の交
換を行った。

42,900

20 展示室サーモスタット 監視室での適切な空調管理に支障が生じたため
サーモスタットの交換および設定温度と実温度の確
認。

150,700

21 AC-5（展示室）バルブモーター
バルブモーターの動作速度の低下が生じ、監視室での適切な空
調管理に支障が生じたため

バルブモーターの交換を行い、あわせて監視室での
動作確認を行った。

341,000

3,115,794

令和３年度 修繕実施状況
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