
 

 

 

横田飛行場内における泡消火薬剤の漏出について 

 

令和５年７月６日付広資料第６１号及び同月２１日付広資料第６９号でお知ら

せしたこのことついて、防衛省北関東防衛局から、下記のとおり情報提供がありま

したので、お知らせします。 

 

 

記 

 

○ 情報提供内容 

  先般（７月２１日）、昨年６月、横田飛行場内で１件の漏出事故があった旨Ｎ

ＨＫの報道があり、その事実関係について米側に確認していたところ、以下のと

おり回答があったのでお知らせします。 

・２０２２年６月３０日、配管から泡消火薬剤が漏出した。 

・原液タンク内の泡消火薬剤は交換されており、原料にＰＦＯＳ等は含まれてい

ない。 

・基地外への流出はなし。 
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